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TURZONENSCHALTER
Magnetschalter

1) 24V unterbrechungsfreie
Stromversorgung
fir die Spule und ENA3. A0 A

2) Spule fallt,

bei Stromausfall,
nach 10 Sekunden ab.

3) Batterie wird wdhrend —] 1x 12V/1,2AH Akku
des Normalbetriebs geladen. =
4) Batterie wird wihrend S5 Q : ©
des Normalbetriebs getestet 11213

5) Durch betdtigen des Reseltaster Li}iz[r); ok A
Notstromtasters

wird die Batterie fiir die
Notevakuierung aktiviert.
Nach 15 Min wird die
Notevakuierung wieder
deaktivert.
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Anschluss

—Grine Klemmen zeigen
die Grundverdrahtung.
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—Rosa Klemmen zeigen
die vor Ort vom Monteur
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24V DC 0.66A
[ Geschw.begrenzer Spule
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